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В источник питания GB 1 установить АКБ 4х17А*ч.

Устройство Кол-во
Ток

потребления,
дежурный, мА

Ток потребления,
тревога, мА

Итого,
дежурный,

мА

Итого,
тревога, мА Емкость, А*ч

ППК-М 1 250 450 250 450 6450

КА2 4 220 320 880 1280 22400

БИУ 1 200 200 200 200 5000

БИС 1 200 200 200 200 5000

ИБП-1200 исп.2 1 50 50 50 50 1250

40100

Источник питания (GB1)

BDx.y.z
Комплект оборудования: Адресный модуль управления клапаном

дымоудаления "ИСМ 220 исп .4" и Клапан с приводом, 220В (ДУ/ПД)

КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5Ax.y Адресный шлейф

Условные графические обозначения кабельный линий

НазначениеМарка кабеля Граф.обозначение№ кабеля

КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5RSn Линия интерфейса RS-485

КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75Xa.b.c Линия оповещения

КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5Pa.b.c/Bn Линия питания 12В

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2Dx.y.z Линия контроля концевых выключателей

ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5Kx.y.z Линия питания 220В

НаименованиеОбозначение Примечание

BTHx.y.z
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

адресно-аналоговый "А3ДПИ"

BIASa.b.c Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Маяк 12 К"

Mx.y.z
Модуль управления клапанами дымоудаления или

огнезадерживающими клапанами "ИСМ 220 исп .4"

Ax.y.z Адресный расширитель "АРмини"

Rx.y.z Адресный исполнительный модуль с кон. целостности цепи "ИСМ5"

IZa.b.c Изолятор шлейфа "МКЗмини"

Условные графические обозначения оборудования и систем

ARKn
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный

адресный "ППК-М"

Kx.y.z Клапан с приводом, 220В

ШУ Шкаф управления "ШУВ"

BTMx.y.z
Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный

"ИР-П"

BTH
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный

Rx.y.z Исполнительный модуль "ИСМ22исп.2"

BTKx.y.z
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный

адресно-аналоговый "АТИ"

1UG1.n
Источник вторичного электропитания резервированный адресный

"ИБП 1200"

Примечание - В перечне условных обозначений:
x - номер прибора;
y - номер адресной линии связи;
z - номер адреса;

Устройство дистанционного пуска "ИР-Пуск"

(Пуск дымоудаления)
BTMx.y.z

А
Наименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПримечаниеОбозначение

Прилагаемые

 Спецификация оборудования, изделий и материалов-ПС.СО

 Общие указания

1 Данным проектом предусмотрено оснащение системой пожарной cигнализации, системой оповещения при пожаре, системой
автоматизации противодымной вентиляции, системой внутреннего противопожарного водопровода жилого дома №1.2 ЖК Южный парк,
расположенного по адресу: г. Казань.

2 Все оборудование, заложенное в проекте, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПБ, монтажная
организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

3 Ответвления от кабельной линии АШ, линии оповещения и питания осуществлять в монтажных  ответвительных коробках
через клеммные блоки.

4 Алгоритм работы системы. При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию:
- дымовых адресно-аналоговых извещателей "А3ДПИ", включенных в адресную линию связи по логической схеме "ИЛИ";
- тепловых максимально-дифференциальных извещателей "АТИ", включенных в адресную линию связи по логической схеме

"ИЛИ";
- ручных пожарных извещателей "ИР-П", включенных в адресную линию связи;

При этом, по сигналу "Пожар" в системе на выходах релейных модулей формируются команды:
- отключение общеобменной вентиляции ("ИСМ22исп.2");
- управление инженерными системами "ИСМ22исп.2");
- запуск автоматической установки водяного пожаротушения "ИСМ22исп.2");
- переход работы лифтов в режим пожарной опасности ("ИСМ22исп.2").
5 Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил.
6 Извещатели пожарные ручные установить на высоте от уровня пола - 1,5 м; от дверной коробки - 0,1м. Извещатели

пожарные установить по центру комнаты. Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом расположения светильников,
вентиляционных отверстий, но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов.

7 Шлейфы сигнализации прокладываются:
- в трубе гофрированной ПВХ в коридоре на потолке;
- в кабельном канале ПВХ в коридоре на стене, в квартирах на потолке;
- в штукатурке в коридоре на стене, в квартирах на потолке;
- в жесткой ПВХ трубе в кабельном стояке.

 Проходы через стены и перекрытия кабель выполнить в жесткой гладкой трубе из нераспространяющего горение пластика, с
последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем  огнезащитным составом, выходящие кабели с обеих
сторон также покрыть огнезащитным составом.

8 Крепление кабеля к строительным конструкциям должно осуществляться сертифицированными по ГОСТ Р 53316-2009
крепежными изделиями и сохранять работоспособность кабеля во время пожара не менее 1-го часа. Крепежные изделия должны
осуществлять крепление кабеля сечением более 10 кв. мм через 0,3 метра, кабеля сечением менее 10 кв. мм через 0,15 метра.

9 При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, СП
Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов. Рабочая документация разработана в
соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2

3

4

5

6

7

8

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (начало)

Структурная схема

План расположения оборудования и прокладки кабеля ПС и СОУЭ на тех . этаже .

План расположения оборудования и прокладки кабеля ПС и СОУЭ на 1 этаже.

План расположения оборудования и прокладки кабеля ПС и СОУЭ на 2-18 этаже .

План расположения оборудования и прокладки кабеля ПС и СОУЭ на 19 этаже.

План расположения оборудования и прокладки кабеля ПС и СОУЭ на кровле.

Схема электрическая подключения оборудования

КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5Un Линия упрвления

a - номер секции;
b - номер этажа;
с - номер устройства на этаже;
n - номер устройства. Примечание - В перечне условных обозначений:

x - номер прибора;
y - номер адресной линии связи;
z - номер адреса;

a - номер секции;
b - номер этажа;
с - номер устройства на этаже;
n - номер устройства.

GB

220/4

SC

ARmini

5SC

22/2SC

MKZ

###

####

BIS

###

Адресный расширитель КА2

Блок индикации состояний "БИС"

Блок индикации и управления "БИУ"

ПТ

BTM

Устройство Кол-во
Ток

потребления,
дежурный, мА

Ток потребления,
тревога, мА

Итого,
дежурный,

мА

Итого,
тревога, мА Емкость, А*ч

ИБП-12 1 50 50 50 50 1250

ИСМ5 6 45 45 270 270 6750

Маяк-12-К 25 0 40 0 1000 1000

9000

Источник питания (GB2)

В источник питания GB 2 установить АКБ 2х7А*ч.

Устройство Кол-во
Ток

потребления,
дежурный, мА

Ток потребления,
тревога, мА

Итого,
дежурный,

мА

Итого,
тревога, мА Емкость, А*ч

ИБП-12 1 50 50 50 50 1250

ИСМ5 5 45 45 225 225 5625

Маяк-12-К 19 0 40 0 760 760

7635

Источник питания (GB3)

В источник питания GB 3 установить АКБ 2х7А*ч.
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Dx.y.z
Kx.y.z

ИСМ220исп.4 - 2 шт.
Клапан  - 2 шт.

A1.1Mx.y.z

Kx.y.z

2 
эт

аж X3.2.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A1.1Mx.y.z

Kx.y.z

3 
эт

аж X3.3.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A1.1Mx.y.z

Kx.y.z

4 
эт

аж X3.4.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A1.1Mx.y.z

Kx.y.z

5 
эт

аж X3.5.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A1.1Mx.y.z

Kx.y.z

6 
эт

аж X3.6.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A2.1Mx.y.z

Kx.y.z

7 
эт

аж X3.7.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A2.1Mx.y.z

Kx.y.z

8 
эт

аж X3.8.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A2.1Mx.y.z

Kx.y.z

9 
эт

аж X3.9.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A2.1Mx.y.z

Kx.y.z

10
 э

та
ж X3.10.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A2.1Mx.y.z

Kx.y.z

11 
эт

аж X3.11.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A3.1Mx.y.z

Kx.y.z

12
 э

та
ж X3.12.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A3.1Mx.y.z

Kx.y.z

13
 э

та
ж X3.13.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A3.1Mx.y.z

Kx.y.z

14
 э

та
ж X3.14.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A3.1Mx.y.z

Kx.y.z

15
 э

та
ж X3.15.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A3.1Mx.y.z

Kx.y.z

16
 э

та
ж X3.16.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A4.1Mx.y.z

Kx.y.z

17
 э

та
ж X3.17.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A4.1Mx.y.z

Kx.y.z

18
 э

та
ж X3.18.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 6 шт.

A4.1Mx.y.z

Kx.y.z

19
 э

та
ж X3.19.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

BTH
А3ДПИ - 2 шт.
ИР-П - 1 шт. A4.1BTM

Те
х. 

эт
аж X3.20.1

BIAS

Маяк-12-К - 1 шт.

ШУ

Упр. лифтами

ШУ ШУ

P3.9.1

P3.01.1 

Dx.y.z
Kx.y.z

ИСМ220исп.4 - 3 шт.
Клапан  - 3 шт.

A5.1Mx.y.z

Kx.y.z

Те
х. 

эт
аж X3.01.1 

BIAS

Маяк-12-К - 5 шт.

контроль и упр. НС

Dx.y.z
Kx.y.zКлапан  - 2 шт.

A5.1Mx.y.z

Kx.y.z

1 э
та

ж

X3.1.1

BIAS

Маяк-12-К - 2 шт.

Пост охраны

BTH
А

ИП автономный - 30 шт.
А3ДПИ - 11 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 2 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTHBTM BTK BTM

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

BTH BTHBTM
А

ИП автономный - 31 шт.
А3ДПИ - 5 шт.
АТИ - 18 шт.
ИР-П - 1 шт.

ИР-  Пуск ДУ - 2 шт.

BTK BTM

МКЗ - 1 шт.

Разблок. домофона
Ст-МСигналы "Пожар", "Неисправность"

S3

ВД1 ПД1 ПД2

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 2 шт.

ИСМ220исп.4 - 6 шт.

КПСнг(А)-FRHF 1*2*1,5 (питание 12В) 

КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,5 (АШ) 

КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,75 (СОУЭ, звук) 

КПСЭнг(А)-FRHF 2*2*0.5 (RS-485) 

ВВГнг(А)-FRHF 3*1,5 (~220В) 

КПСнг(А)-FRHF 1*2*0,75 (СОУЭ, свет) 

Прибор/АШ А3ДПИ АТИ ИР-П ИСМ220
исп.4 ИСМ5 ИСМ22

исп.2 МКЗ АРмини
Максималь
ная длина,

м

ППК-М (ARK 1) 25 90 15 10 3 0 5 0 1067

КА2 (ARK 2) 25 90 15 10 3 0 5 0 1067

КА2 (ARK 3) 25 90 15 10 3 0 5 0 1067

КА2 (ARK 4) 17 54 10 10 2 2 4 0 1060

КА2 (ARK 5) 11 18 4 5 5 3 2 4 1042

Рабочая длина адресных шлейфов (АШ). Расчет выполнен в программе RubiCalc v16

Примечание. Параметры АШ U=20В, I=100мА

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

22/2 SC (2шт.)

22/2

SC (1шт.)

22/2

SC
22/2

SC
22/2

SC

22/2
SC (2шт.)

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

220/4

SC

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

MKZ

GB

GB

GB

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

5 SC (1шт.)

ARK2-5

ARKG1 BIS

BIU

ARmini ARmini
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№ Наименование помещения Площадь,
м2

Экспликация помещений на отм. -2.650

1
2

Лестница3
4
5

15.26
15.55
22.22
48.39

Коридор

6
109.02
108.33

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА     463.47

7
3.278
3.49
3.24

Холл
Холл
Подсобное помещение

Насосная, ИТП
Электрощитовая

10
4.1611
3.112
3.3713
3.8714
3.9715
3.4216
4.0217
3.5118
4.2919
3.5120
4.2921
3.4222
4.0223
3.4224
4.0225
4.2326
5.0027
4.2328
5.1829
3.5230
3.6431
5.1332
4.2133
5.1134
7.7635
7.7636
7.5737
7.76

Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Подсобное помещение

Д
В4

кат.
пом
-ния

38

Д8.39Водомерный узел

8

1 2

3

4

5

7

9
11

12

14

13 16

15 17

18

19 21

20

23 25
27 29 30 31

3228262422

33 34

35

36

37

38

6

10

ШУ

ШУ

ШУ

На 1 этаж

С 1 этажа
A5.1

BIAS3.01.1

BIAS3.01.2

BIAS3.01.3

BIAS3.01.4

BIAS3.01.5
X3.01.1

X3.1.1

Контроль и управл. НС

BD7.2.114P3.01.1

P3.01.1

A5.1

ВД1
ПД1

ПД2

ARminiARmini
22/2

SC
22/2

SC
22/2

SC

22/2

SC

22/2

SC

5SC (1шт.)

GB

MKZ
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19.35
13.69
11.96
9.50

Тип квартиры 2.4
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня

Сан.узел
Прихожая

4.44

33.04

06 Балкон

43.06Тип квартиры 3
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня

Кухня
Прихожая

Спальня

20.89
12.25
9.92

10.78
8.85

Сан.узел06
07 Гардеробная

3.67
3.22

08 Балкон
09 Балкон

Общая жилая площадь
Общая площадь квартир
Общая площадь этажа

224.83
0.83

60.8671.47

421.21
484.53

1.09

1.06

07 Балкон
0.83

Места общего пользования
Лестница01

Лифтовой холл

02 к.у.и.
03

7.77
3.69

Коридор 32.70
7.7704

05

63.32

Тамбур 4.37

Помещение пожарного поста 11.1006

ИЗ

№ Наименование помещения Площадь,м2

Экспликация помещений

Жилая часть

01
5.2502

Гостиная

5.503
4.2504
3.4205

9.47

17.91
12.6
9.3
6.34
3.64

Тип квартиры 1.1 9.47

Тип квартиры 2.2

30.51

01
13.4402

Гостиная

9.7303
Спальня

7.7904
3.8905

15.36
13.49
5.88
4.72

Кухня

Сан.узел
Прихожая

Гардеробная

Тип квартиры 2.1
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня

Сан.узел
Прихожая

Кухня

Сан.узел
Прихожая

16.91
30.35

Тип квартиры 2.3
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня-ниша

Сан.узел
Прихожая

3.83

28.85

06 Балкон

06 Балкон

06 Балкон

06 Балкон

07 Балкон

Тип квартиры 1.4
01
02

Гостиная

03
Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.86
6.89
5.04

14.37

14.37

05 Балкон

Тип квартиры 1.3
01
02

Гостиная

03
Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

4.05
6.98
5.04

14.47

14.47

05 Балкон

Тип квартиры 1.2
01
02
03

Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.86
6.95
5.04

14.47

05 Балкон

Гостиная 14.47

1.09

0.83

41.27

53.68

44.37

51.81

1.19

1.19

31.35

31.74

31.51

1.20

1.09

1.09

1.19

07 Балкон
0.86

На 2 этаж

С тех. этажа

На тех. этаж
A5.1

Узел 4

BIAS3.1.1
BIAS3.1.2

X3.1.1

X3.2.1 X3.3.1 X3.4.1

X3.2.1 X3.3.1 X3.4.1X3.1.1

BTH5.1.20

BTH5.1.21

BTH5.1.22
BTH5.1.23

BTH5.1.24
BTH5.1.25

BTM5.1.26

BTM5.1.27

BTH5.1.28

BTH5.1.29

BTH5.1.30

BTH5.1.31

BTH5.1.32

BTM5.1.33

BTM5.1.36
BTK5.1.37

BTK5.1.38

BTK5.1.39

BTK5.1.40

BTK5.1.41

BTK5.1.42

BTK5.1.43

BTK5.1.44

BTK5.1.45

BTK5.1.46

BTK5.1.47

BTK5.1.48 BTK5.1.49
BTK5.1.50

BTK5.1.51

BTK5.1.52

BTK5.1.53

BTK5.1.54

BD5.1.55
BD5.1.56

P3.01.1

P3.01.1
A1.1

A3.1
A2.1

A5.1

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
АBTН1

А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А BTН1

А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

BTН1
А

Узел 4

A4.1
A5.1

Разблок. домофона
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S3

22/2

SC (1шт.) GB

ARK2-5

ARKG1 BIS

BIU

Printed: Copied: File: Формат A2

Ин
в.
N 

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

. и
нв

.N
Со

гл
ас

ов
ан

о

4 Планы.dwg

Изм. Кол. уч. № док. Подпись Дата

  Проверил
  Разработал

  Разраб.

Стадия Лист Листов
Лист

ЖК [адрес]

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Проектная орг.

Р   
  ФИО

  ФИО

 

       

 
 
 

         

5

План 1 этажа

_-2020-АУПС

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
06



19.35
12.59
11.96
8.59

Тип квартиры 2.4
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня

Сан.узел
Прихожая

3.88

31.94

06 Балкон
07 Балкон

43.06Тип квартиры 3
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня

Кухня
Прихожая

Спальня

20.89
12.25
9.92

10.78
8.85

Сан.узел06
07 Гардеробная

3.17
3.22

08 Балкон
09 Балкон

Общая жилая площадь
Общая площадь квартир
Общая площадь этажа

223.73

Места общего пользования
Лестница01

Лифтовой холл

02 Незадымляемый балкон
03

11.47
7.04
1.83Тамбур

Коридор 29.88
6.7904

05
1.09
0.83

1.83
0.83

58.2971.7457.01

412.29
469.3

Узел В

№ Наименование помещения Площадь,м2

Экспликация помещений

Жилая часть

01
11.9602

Гостиная

5.3303
3.6604
2.7605

15.71

17.91
12.6
8.41
6.34
3.50

Тип квартиры 1.1 15.71

Тип квартиры 2.2

30.51

01
13.4402

Гостиная

9.1403
Спальня

7.7904
3.8905

15.36
13.49
5.88
4.72

Кухня

Сан.узел
Прихожая

Гардеробная

Тип квартиры 2.1
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня

Сан.узел
Прихожая

Кухня

Сан.узел
Прихожая

16.91
30.35

Тип квартиры 2.3
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня-ниша

Сан.узел
Прихожая

3.83

28.85

06 Балкон

06 Балкон

06 Балкон

06 Балкон

07 Балкон

07 Балкон

Тип квартиры 1.4
01
02

Гостиная

03
Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.27
6.89
5.04

14.37

14.37

05 Балкон

Тип квартиры 1.3
01
02

Гостиная

03
Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.46
6.98
5.04

14.47

14.47

05 Балкон

Тип квартиры 1.2
01
02
03

Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.27
6.95
5.04

14.47

05 Балкон

Гостиная 14.47

1.09

0.83
1.19

0.83
1.09

1.09

40.51

53.09

44.37

50.78

1.19

1.19

1.83

31.4

31.14

30.92

BIAS3.2.1 BIAS3.2.2

X3.2.1

BTH1.1.1

BTH1.1.2
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BTK1.1.20
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A6.1

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
АBTН2

А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А BTН2

А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А

BTН2
А
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1 План выполнен для 2 этажа, планы на 3-18 этажах аналогичны с заменой адресов оборудования и

номеров линий ПС, АДУ, ВПВ
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№ Наименование помещения Площадь,м2

Экспликация помещений

Жилая часть

01
11.9602

Гостиная

5.3303
3.6604
2.7605

15.71

17.91
12.6
8.41
6.34
3.50

Тип квартиры 1.1 15.71

Тип квартиры 2.2

30.51

01
13.4402

Гостиная

9.1403
Спальня

7.7904
3.8905

15.36
13.49
5.88
4.72

Кухня

Сан.узел
Прихожая

Гардеробная

Тип квартиры 2.1
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня

Сан.узел
Прихожая

Кухня

Сан.узел
Прихожая

16.91
30.35

Тип квартиры 2.3
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня-ниша

Сан.узел
Прихожая

3.83

28.85

06 Балкон

06 Балкон

06 Балкон

06 Балкон

07 Балкон

07 Балкон

Тип квартиры 1.4
01
02

Гостиная

03
Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.27
6.89
5.04

14.37

14.37

05 Балкон

Тип квартиры 1.3
01
02

Гостиная

03
Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.46
6.98
5.04

14.47

14.47

05 Балкон

Тип квартиры 1.2
01
02
03

Кухня-ниша

04 Сан.узел
Прихожая

3.27
6.95
5.04

14.47

05 Балкон

Гостиная 14.47

1.92

1.01
2.62

2.68
1.01

1.92

41.34

54.86

45.2

52.39

2.1

2.09

2.09

31.66

32.05

31.82

19.35
12.59
11.96
8.59

Тип квартиры 2.4
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня
Кухня

Сан.узел
Прихожая

3.88

31.94

06 Балкон
07 Балкон

43.06Тип квартиры 3
01
02
03
04
05

Гостиная
Спальня

Кухня
Прихожая

Спальня

20.89
12.25
9.92

10.78
8.85

Сан.узел06
07 Гардеробная

3.17
3.22

08 Балкон
09 Балкон

Общая жилая площадь
Общая площадь квартир
Общая площадь этажа

223.73

Места общего пользования
Лестница01

Лифтовой холл

02 Незадымляемый балкон
03

11.47
7.04
1.83Тамбур

Коридор 29.88
6.7904

05
2.68
1.01

2.62
1.01

60.0672.7157.01

422.09
479.1
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M4.1.143
Узел 10
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№ Наименование помещения Площадь,
м2

Экспликация помещений на отм. +58.950

01
02

ЛВ-1
Машинное отделение 19.87

17.98

37.85
+59.150

Фрагмент кровли на отм. +60.150

01 02

С 19 этажа
A4.1

Из машинного отделения

На отм. +60.150

A4.1

BIAS3.20.1

X3.20.1

X3.20.1

Сигналы на
опуск лифтов

BTH4.1.131

BTH4.1.132

BTM4.1.133

K4.1.134

K4.1.135

K4.1.143

D4.1.134
K4.1.134

D4.1.135
K4.1.135

D4.1.143
K4.1.143

D4.1.143
K4.1.143

D4.1.143
K4.1.143

D4.1.143
K4.1.143

D4.1.135
K4.1.135

D4.1.134
K4.1.134

MKZ
22/2

SC
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Наименование и техническая характеристикаПозиция Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерения Коли-во Масса единицы,

кг
Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оборудование

1 Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный точечный пожарный извещатель А3ДПИ ООО СИГМА-ИС шт. 103

2 Адресно-аналоговый тепловой точечный пожарный извещатель АТИ ООО СИГМА-ИС шт. 342

3
Адресный исполнительный модуль на 2 релейных выхода, дополнительно подключается два не
адресных ШС. ИСМ22 исп. 2 ООО СИГМА-ИС шт. 6

4 Адресный ручной пожарный извещатель ИР-П ООО СИГМА-ИС шт. 21

5 Адресный ручной пожарный извещатель ИР-Пуск ДУ ООО СИГМА-ИС шт. 38

6 Блок индикации состояний, 60 двухцветных индикатора, RS-485 интерфейс БИС-Р ООО СИГМА-ИС шт. 1

7 Блок индикации и управления, 60 двухцветных индикатора, RS-485 интерфейс БИУ ООО СИГМА-ИС шт. 1

8
Источник вторичного электропитания резервированный (12В, 8А, RS-485, аккумуляторный отсек
для четырех  АКБ 17А*ч, 18А*ч., без аккумуляторов) ИБП-1200 исп. 2 ООО СИГМА-ИС шт. 1

9
Источник вторичного электропитания резервированный (12В, 3А, RS-485, аккумуляторный отсек
для двух  АКБ 7А*ч,  без аккумуляторов) ИБП-12 ООО СИГМА-ИС шт. 2

10 Аккумуляторная батарея, 12В, 17Ач шт. 4

11 Аккумуляторная батарея, 12В, 7Ач шт. 4

12 Адресный расширитель АРмини ООО СИГМА-ИС шт. 4
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13 Модуль короткого замыкания МКЗмини ООО СИГМА-ИС шт. 21

14 Адресный исполнительный модуль ИСМ5 ООО СИГМА-ИС шт. 11

15 Прибор приемно-контрольный,  подключение до 8 контроллеров КА2 по RS-485 ППК-М ООО СИГМА-ИС шт. 1

16 Контроллер адресный устройств КА2 исп.2 ООО СИГМА-ИС шт. 4

17 Адресный исполнительный модуль ИСМ220исп.4 ООО СИГМА-ИС шт. 45

18 Комбинированный оповещатель Маяк-12-К шт. 42

19 База А3ДПИ/АТИ (цвет белый) База А3ДПИ(АТИ) ООО СИГМА-ИС шт. 445

20 Автономный оповещатель шт. 588

Материалы

21
Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой
прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5 Авангардлайн-IEK м

22
Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой
прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5 Авангардлайн-IEK м

23
Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой
прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 Авангардлайн-IEK м

24
Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкий, групповой
прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 Авангардлайн-IEK м
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